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Blok 1  
Kavel 1 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Entree 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Toilet 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
  
Onderdeel : Meterkast 
1,00 st Meterkast 
1,00 st Dubbele wandcontactdoos opbouw 
  
Onderdeel : Woonkamer/keuken 
3,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
3,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
7,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
1,00 st Perilex wandcontactdoos fornuis 
3,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Bijkeuken 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
  
Onderdeel : Overloop 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Kruisschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Slaapkamer 1 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
4,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Slaapkamer 2 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
3,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
 
  



 

 

Technische omschrijving – Elektra - per kavel Plan Postels Huufke Vessem 

 17 oktober 2022  Pagina 4 van 78 

 

Blok 1  

Kavel 1 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Slaapkamer 3 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
4,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Badkamer 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Badkameraarding 
  
Onderdeel : Aansluitpunten elektra t.b.v. installatie W-installateur 

1,00 st 
Alle aansluitpunten elektra die benodigd zijn voor de W-
installatie 

  
Onderdeel : Buitenberging (Bijgebouw 1A) 
2,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Enkelpolige schakelaar + dubbele wandcontactdoos opbouw 
1,00 st Enkelpolige schakelaar opbouw 
1,00 st Voeding PV  
  
 



 

 

Technische omschrijving – Elektra - per kavel Plan Postels Huufke Vessem 

 17 oktober 2022  Pagina 5 van 78 

 

 

Blok 1  
Kavel 2 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Entree 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Belinstallatie 
  
Onderdeel : Toilet 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
  
Onderdeel : Meterkast 
1,00 st Meterkast 
1,00 st Dubbele wandcontactdoos opbouw 
  
Onderdeel : Woonkamer/keuken 
3,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
3,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
7,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
1,00 st Perilex wandcontactdoos fornuis 
3,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Bijkeuken 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
  
Onderdeel : Overloop 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Kruisschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Slaapkamer 1 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
3,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Slaapkamer 2 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
4,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
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 Blok 1  

Kavel 2 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Slaapkamer 2 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
4,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Kamer 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Badkamer 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Badkameraarding 
  
Onderdeel : Aansluitpunten elektra t.b.v. installatie W-installateur 

1,00 st 
Alle aansluitpunten elektra die benodigd zijn voor de W-
installatie 

  
Onderdeel : Buitenberging (Bijgebouw 1A) 
2,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Enkelpolige schakelaar + dubbele wandcontactdoos opbouw 
1,00 st Enkelpolige schakelaar opbouw 
1,00 st Voeding PV 
  
Onderdeel :           Bijgebouw 1B (Casco) 
 Bijgebouw 1B wordt Casco opgeleverd 
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Blok 2  
Kavel 3 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Entree 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Belinstallatie 
  
Onderdeel : Meterkast 
1,00 st Meterkast 
1,00 st Dubbele wandcontactdoos opbouw 
  
Onderdeel : Woonkamer/keuken 
3,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
3,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
7,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
1,00 st Perilex wandcontactdoos fornuis 
3,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Portaal 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Toilet 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
  
Onderdeel : Berging 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Badkamer 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Badkameraarding 
  
Onderdeel : Slaapkamer 1 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
3,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Buitenberging 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Wisselschakelaar + dubbele wandcontactdoos opbouw 
1,00 st Voeding PV  
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Blok 2  

Kavel 3 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 

  
Onderdeel : Overloop 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Kruisschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Slaapkamer 2 
2,00 st Centraaldoos in beton 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
4,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Badkamer 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Badkameraarding 
  
Onderdeel : Slaapkamer 3 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Slaapkamer 4 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Zolder 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Rookmelder nok zolder 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wisselschakelaar + wandcontactdoos opbouw (1 combi) 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
  
Onderdeel : Aansluitpunten elektra t.b.v. installatie W-installateur 

1,00 st 
Alle aansluitpunten elektra die benodigd zijn voor de W-
installatie 
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Blok 2  
Kavel 4 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Entree 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Belinstallatie 
  
Onderdeel : Meterkast 
1,00 st Meterkast 
1,00 st Dubbele wandcontactdoos opbouw 
  
Onderdeel : Woonkamer/keuken 
3,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
3,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
7,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
1,00 st Perilex wandcontactdoos fornuis 
3,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Portaal 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Toilet 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
  
Onderdeel : Berging 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Trapkast 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Buitenberging 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Wisselschakelaar + dubbele wandcontactdoos opbouw 
1,00 st Voeding PV  
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Blok 2  

Kavel 4 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Overloop 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Kruisschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Slaapkamer 1 
2,00 st Centraaldoos in beton 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
4,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Badkamer 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Badkameraarding 
  
Onderdeel : Slaapkamer 2 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Slaapkamer 3 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Zolder 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Rookmelder nok zolder 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wisselschakelaar + wandcontactdoos opbouw (1 combi) 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
  
Onderdeel : Aansluitpunten elektra t.b.v. installatie W-installateur 

1,00 st 
Alle aansluitpunten elektra die benodigd zijn voor de W-
installatie 
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Blok 2  
Kavel 5 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Entree 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Belinstallatie 
  
Onderdeel : Toilet 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
  
Onderdeel : Meterkast 
1,00 st Meterkast 
1,00 st Dubbele wandcontactdoos opbouw 
  
Onderdeel : Woonkamer/keuken 
3,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
3,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
7,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
1,00 st Perilex wandcontactdoos fornuis 
3,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Portaal 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Slaapkamer 1 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
3,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Badkamer 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Badkameraarding 
  
Onderdeel : Berging 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
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Kavel 5 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Buitenberging 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Wisselschakelaar + dubbele wandcontactdoos opbouw 
1,00 st Voeding PV  
  
Onderdeel : Overloop 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Kruisschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Slaapkamer 2 
2,00 st Centraaldoos in beton 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
4,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Badkamer 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Badkameraarding 
  
Onderdeel : Slaapkamer 3 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Slaapkamer 4 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Zolder 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Rookmelder nok zolder 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wisselschakelaar + wandcontactdoos opbouw (1 combi) 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
  
Onderdeel : Aansluitpunten elektra t.b.v. installatie W-installateur 

1,00 st 
Alle aansluitpunten elektra die benodigd zijn voor de W-
installatie 
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Blok 2  
Kavel 6 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Entree 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Belinstallatie 
  
Onderdeel : Meterkast 
1,00 st Meterkast 
1,00 st Dubbele wandcontactdoos opbouw 
  
Onderdeel : Woonkamer/keuken 
3,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
3,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
7,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
1,00 st Perilex wandcontactdoos fornuis 
3,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Portaal 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Toilet 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
  
Onderdeel : Berging 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Trapkast 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Buitenberging 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Wisselschakelaar + dubbele wandcontactdoos opbouw 
1,00 st Voeding PV  
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 Blok 2  

Kavel 6 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Overloop 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Kruisschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Slaapkamer 1 
2,00 st Centraaldoos in beton 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
4,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Badkamer 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Badkameraarding 
  
Onderdeel : Slaapkamer 2 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Slaapkamer 3 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Zolder 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Rookmelder nok zolder 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wisselschakelaar + wandcontactdoos opbouw (1 combi) 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
  
Onderdeel : Aansluitpunten elektra t.b.v. installatie W-installateur 

1,00 st 
Alle aansluitpunten elektra die benodigd zijn voor de W-
installatie 
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Blok 3  
Kavel 7 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Entree 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Belinstallatie 
  
Onderdeel : Meterkast 
1,00 st Meterkast 
1,00 st Dubbele wandcontactdoos opbouw 
  
Onderdeel : Toilet 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
  
Onderdeel : Woonkamer/keuken 
3,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
3,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
7,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
1,00 st Perilex wandcontactdoos fornuis 
3,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Portaal 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Berging 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Trapkast 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Buitenberging 
2,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
2,00 st Wisselschakelaar + dubbele wandcontactdoos opbouw 
1,00 st Voeding PV  
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Blok 3  

Kavel 7 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Overloop 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Slaapkamer 1 
2,00 st Centraaldoos in beton 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
4,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Badkamer 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Badkameraarding 
  
Onderdeel : Slaapkamer 2 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Slaapkamer 3 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Zolder 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Rookmelder nok zolder 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Enkelpolige schakelaar + wandcontactdoos opbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
  
Onderdeel : Aansluitpunten elektra t.b.v. installatie W-installateur 

1,00 st 
Alle aansluitpunten elektra die benodigd zijn voor de W-
installatie 
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Blok 3  
Kavel 8 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Entree 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Belinstallatie 
  
Onderdeel : Meterkast 
1,00 st Meterkast 
1,00 st Dubbele wandcontactdoos opbouw 
  
Onderdeel : Woonkamer/keuken 
3,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
3,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
7,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
1,00 st Perilex wandcontactdoos fornuis 
3,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Slaapkamer 1 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
3,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Badkamer 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Badkameraarding 
  
Onderdeel : Berging 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Portaal 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Toilet 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
  
Onderdeel : Buitenberging 
2,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
2,00 st Wisselschakelaar + dubbele wandcontactdoos opbouw 
1,00 st Voeding PV 
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Blok 3  

Kavel 8 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Overloop 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Slaapkamer 2 
2,00 st Centraaldoos in beton 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
4,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Badkamer 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Badkameraarding 
  
Onderdeel : Slaapkamer 3 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Slaapkamer 4 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Zolder 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Rookmelder nok zolder 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Enkelpolige schakelaar + wandcontactdoos opbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
  
Onderdeel : Aansluitpunten elektra t.b.v. installatie W-installateur 

1,00 st 
Alle aansluitpunten elektra die benodigd zijn voor de W-
installatie 
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Blok 3  
Kavel 9 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Entree 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Belinstallatie 
  
Onderdeel : Meterkast 
1,00 st Meterkast 
1,00 st Dubbele wandcontactdoos opbouw 
  
Onderdeel : Woonkamer/keuken 
3,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
3,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
7,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
1,00 st Perilex wandcontactdoos fornuis 
3,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Portaal 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Berging 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Toilet 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
  
Onderdeel : Trapkast 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Buitenberging 
2,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
2,00 st Wisselschakelaar + dubbele wandcontactdoos opbouw 
1,00 st Voeding PV  
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 Blok 3  

Kavel 9 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Overloop 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Slaapkamer 1 
2,00 st Centraaldoos in beton 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
4,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Badkamer 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Badkameraarding 
  
Onderdeel : Slaapkamer 2 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Slaapkamer 3 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Zolder 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Rookmelder nok zolder 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wisselschakelaar + wandcontactdoos opbouw (1 combi) 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
  
Onderdeel : Aansluitpunten elektra t.b.v. installatie W-installateur 

1,00 st 
Alle aansluitpunten elektra die benodigd zijn voor de W-
installatie 
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Blok 4  
Kavel 10 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Entree 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
3,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Belinstallatie 
  
Onderdeel : Meterkast 
1,00 st Meterkast 
1,00 st Dubbele wandcontactdoos opbouw 
  
Onderdeel : Toilet 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
  
Onderdeel : Bijkeuken 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
  
Onderdeel : Werkkamer 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Woonkamer/keuken 
3,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
4,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
7,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
1,00 st Perilex wandcontactdoos fornuis 
3,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Slaapkamer 1 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
3,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Badkamer 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Badkameraarding 
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 Blok 4  

Kavel 10 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Garderobe 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Buitenberging 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Wisselschakelaar + dubbele wandcontactdoos opbouw 
1,00 st Voeding PV  
  
Onderdeel : Overloop 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Kruisschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Slaapkamer 2 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
3,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Slaapkamer 3 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
3,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Toilet 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
  
Onderdeel : Douche 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Badkameraarding 
  
Onderdeel : Aansluitpunten elektra t.b.v. installatie W-installateur 

1,00 st 
Alle aansluitpunten elektra die benodigd zijn voor de W-
installatie 
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Blok 5  
Kavel 11 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Entree 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Belinstallatie 
  
Onderdeel : Toilet 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
  
Onderdeel : Meterkast 
1,00 st Meterkast 
1,00 st Dubbele wandcontactdoos opbouw 
  
Onderdeel : Woonkamer/keuken 
3,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
4,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Wisselschakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
7,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
1,00 st Perilex wandcontactdoos fornuis 
3,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Trapkast 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Berging 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Overloop 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Slaapkamer 1 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
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 Blok 5  

Kavel 11 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Slaapkamer 2 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Slaapkamer 3 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Badkamer 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Badkameraarding 
  
Onderdeel : Zolder 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Rookmelder nok zolder 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wisselschakelaar + wandcontactdoos opbouw (1 combi) 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
1,00 st Voeding PV  
  
Onderdeel : Aansluitpunten elektra t.b.v. installatie W-installateur 

1,00 st 
Alle aansluitpunten elektra die benodigd zijn voor de W-
installatie 
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Blok 5  
Kavel 12 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Entree 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Belinstallatie 
  
Onderdeel : Toilet 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
  
Onderdeel : Meterkast 
1,00 st Meterkast 
1,00 st Dubbele wandcontactdoos opbouw 
1,00 st Fornuisgroep 16a 
  
Onderdeel : Woonkamer/keuken 
3,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
4,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Wisselschakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
7,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
1,00 st Perilex wandcontactdoos fornuis 
3,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Kast 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Buitenberging 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Wisselschakelaar + dubbele wandcontactdoos opbouw 
  
Onderdeel : Overloop 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Slaapkamer 1 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
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 Blok 5  

Kavel 12 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Slaapkamer 2 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Berging 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Badkamer 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Badkameraarding 
  
Onderdeel : Zolder 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Rookmelder nok zolder 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wisselschakelaar + wandcontactdoos opbouw (1 combi) 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
1,00 st Voeding PV  
  
Onderdeel : Aansluitpunten elektra t.b.v. installatie W-installateur 

1,00 st 
Alle aansluitpunten elektra die benodigd zijn voor de W-
installatie 
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Blok 5  
Kavel 13 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Entree 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Belinstallatie 
  
Onderdeel : Toilet 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
  
Onderdeel : Meterkast 
1,00 st Meterkast 
1,00 st Dubbele wandcontactdoos opbouw 
1,00 st Fornuisgroep 16a 
  
Onderdeel : Woonkamer/keuken 
3,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
4,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Wisselschakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
7,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Perilex wandcontactdoos fornuis 
5,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Overloop 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Slaapkamer 1 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Berging 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
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 Blok 5  

Kavel 13 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Badkamer 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Badkameraarding 
  
Onderdeel : Zolder 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Rookmelder nok zolder 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Enkelpolige schakelaar + wandcontactdoos opbouw 
1,00 st Voeding PV  
  
Onderdeel : Aansluitpunten elektra t.b.v. installatie W-installateur 

1,00 st 
Alle aansluitpunten elektra die benodigd zijn voor de W-
installatie 

  
Onderdeel : Kast 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
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Blok 5  
Kavel 14 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Entree 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Belinstallatie 
  
Onderdeel : Toilet 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
  
Onderdeel : Meterkast 
1,00 st Meterkast 
1,00 st Dubbele wandcontactdoos opbouw 
1,00 st Fornuisgroep 16a 
  
Onderdeel : Woonkamer/keuken 
3,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
4,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Wisselschakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
7,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
1,00 st Perilex wandcontactdoos fornuis 
3,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Buitenberging 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Wisselschakelaar + dubbele wandcontactdoos opbouw 
  
Onderdeel : Overloop 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Slaapkamer 1 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Slaapkamer 2 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
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 Blok 5  

Kavel 14 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Berging 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Badkamer 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Badkameraarding 
  
Onderdeel : Zolder 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Rookmelder nok zolder 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wisselschakelaar + wandcontactdoos opbouw (1 combi) 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
1,00 st Voeding PV  
  
Onderdeel : Aansluitpunten elektra t.b.v. installatie W-installateur 

1,00 st 
Alle aansluitpunten elektra die benodigd zijn voor de W-
installatie 

1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Ledige leiding thermostaat 
1,00 st Bedraden thermostaat 
  
Onderdeel : Kast 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
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Blok 5  
Kavel 15 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Entree 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Belinstallatie 
  
Onderdeel : Toilet 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
  
Onderdeel : Meterkast 
1,00 st Meterkast 
1,00 st Dubbele wandcontactdoos opbouw 
  
Onderdeel : Woonkamer/keuken 
3,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
4,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Wisselschakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
7,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
1,00 st Perilex wandcontactdoos fornuis 
3,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Trapkast 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Berging 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Overloop 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Slaapkamer 1 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
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 Blok 5  

Kavel 15 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Slaapkamer 2 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Slaapkamer 3 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Badkamer 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Badkameraarding 
  
Onderdeel : Zolder 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Rookmelder nok zolder 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wisselschakelaar + wandcontactdoos opbouw (1 combi) 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
1,00 st Voeding PV  
  
Onderdeel : Aansluitpunten elektra t.b.v. installatie W-installateur 

1,00 st 
Alle aansluitpunten elektra die benodigd zijn voor de W-
installatie 

  
Onderdeel : Achterpadverlichting 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
1,00 st Lightronics Hogro (armatuur) 
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Blok 6  
Kavel 16 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Entree 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Belinstallatie 
  
Onderdeel : Toilet 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
  
Onderdeel : Meterkast 
1,00 st Meterkast 
1,00 st Dubbele wandcontactdoos opbouw 
  
Onderdeel : Woonkamer/keuken 
3,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
4,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Wisselschakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
7,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
1,00 st Perilex wandcontactdoos fornuis 
3,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Trapkast 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Berging 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Overloop 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Slaapkamer 1 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
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 Blok 6  

Kavel 16 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Slaapkamer 2 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Slaapkamer 3 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Badkamer 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Badkameraarding 
  
Onderdeel : Zolder 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Rookmelder nok zolder 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wisselschakelaar + wandcontactdoos opbouw (1 combi) 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
1,00 st Voeding PV  
  
Onderdeel : Aansluitpunten elektra t.b.v. installatie W-installateur 

1,00 st 
Alle aansluitpunten elektra die benodigd zijn voor de W-
installatie 
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Blok 6  
Kavel 17 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Entree 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Belinstallatie 
  
Onderdeel : Meterkast 
1,00 st Meterkast 
1,00 st Dubbele wandcontactdoos opbouw 
1,00 st Fornuisgroep 16a 
  
Onderdeel : Toilet 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
  
Onderdeel : Woonkamer/keuken 
3,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
4,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Wisselschakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
7,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
1,00 st Perilex wandcontactdoos fornuis 
3,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Kast 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Buitenberging 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Wisselschakelaar + dubbele wandcontactdoos opbouw 
  
Onderdeel : Overloop 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Slaapkamer 1 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
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 Blok 6  

Kavel 17 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Slaapkamer 2 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Berging 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Badkamer 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Badkameraarding 
  
Onderdeel : Zolder 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Rookmelder nok zolder 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wisselschakelaar + wandcontactdoos opbouw (1 combi) 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
1,00 st Voeding PV  
  
Onderdeel : Aansluitpunten elektra t.b.v. installatie W-installateur 

1,00 st 
Alle aansluitpunten elektra die benodigd zijn voor de W-
installatie 
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Blok 6  
Kavel 18 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Entree 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Belinstallatie 
  
Onderdeel : Toilet 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
  
Onderdeel : Meterkast 
1,00 st Meterkast 
1,00 st Dubbele wandcontactdoos opbouw 
1,00 st Fornuisgroep 16a 
  
Onderdeel : Woonkamer/keuken 
3,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
4,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Wisselschakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
7,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Perilex wandcontactdoos fornuis 
5,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Kast 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Overloop 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Slaapkamer 1 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Loze leiding naar meterkast 
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 Blok 6  

Kavel 18 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Berging 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
  
Onderdeel : Badkamer 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Badkameraarding 
  
Onderdeel : Zolder 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Rookmelder nok zolder 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Enkelpolige schakelaar + wandcontactdoos opbouw 
1,00 st Voeding PV  
  
Onderdeel : Aansluitpunten elektra t.b.v. installatie W-installateur 

1,00 st 
Alle aansluitpunten elektra die benodigd zijn voor de W-
installatie 
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Blok 6  
Kavel 19 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Entree 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Belinstallatie 
  
Onderdeel : Toilet 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
  
Onderdeel : Meterkast 
1,00 st Meterkast 
1,00 st Dubbele wandcontactdoos opbouw 
1,00 st Fornuisgroep 16a 
  
Onderdeel : Woonkamer/keuken 
3,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
4,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Wisselschakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
7,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
1,00 st Perilex wandcontactdoos fornuis 
3,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Kast 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Buitenberging 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Wisselschakelaar + dubbele wandcontactdoos opbouw 
  
Onderdeel : Overloop 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Slaapkamer 1 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
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 Blok 6  

Kavel 19 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Slaapkamer 2 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Berging 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Badkamer 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Badkameraarding 
  
Onderdeel : Zolder 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Rookmelder nok zolder 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wisselschakelaar + wandcontactdoos opbouw (1 combi) 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
1,00 st Voeding PV  
  
Onderdeel : Aansluitpunten elektra t.b.v. installatie W-installateur 

1,00 st 
Alle aansluitpunten elektra die benodigd zijn voor de W-
installatie 
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Blok 6  
Kavel 20 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Entree 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Belinstallatie 
  
Onderdeel : Toilet 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
  
Onderdeel : Meterkast 
1,00 st Meterkast 
1,00 st Dubbele wandcontactdoos opbouw 
  
Onderdeel : Woonkamer/keuken 
3,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
4,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Wisselschakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
7,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
1,00 st Perilex wandcontactdoos fornuis 
3,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Trapkast 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Buitenberging 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Wisselschakelaar + dubbele wandcontactdoos opbouw 
  
Onderdeel : Overloop 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Slaapkamer 1 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
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 Blok 6  

Kavel 20 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Slaapkamer 2 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Slaapkamer 3 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Badkamer 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Badkameraarding 
  
Onderdeel : Zolder 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Rookmelder nok zolder 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wisselschakelaar + wandcontactdoos opbouw (1 combi) 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
1,00 st Voeding PV  
  
Onderdeel : Aansluitpunten elektra t.b.v. installatie W-installateur 

1,00 st 
Alle aansluitpunten elektra die benodigd zijn voor de W-
installatie 

  
Onderdeel : Achterpadverlichting 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
1,00 st Lightronics Hogro (armatuur) 
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Blok 7  
Kavel 21 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Entree 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Belinstallatie 
  
Onderdeel : Toilet 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
  
Onderdeel : Meterkast 
1,00 st Meterkast 
1,00 st Dubbele wandcontactdoos opbouw 
1,00 st Fornuisgroep 16a 
  
Onderdeel : Woonkamer/keuken 
3,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
4,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Wisselschakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
7,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Perilex wandcontactdoos fornuis 
5,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Kast 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Overloop 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Slaapkamer 1 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Loze leiding naar meterkast 
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 Blok 7  

Kavel 21 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Berging 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
  
Onderdeel : Badkamer 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Badkameraarding 
  
Onderdeel : Zolder 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Rookmelder nok zolder 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Enkelpolige schakelaar + wandcontactdoos opbouw 
1,00 st Voeding PV  
  
Onderdeel : Aansluitpunten elektra t.b.v. installatie W-installateur 

1,00 st 
Alle aansluitpunten elektra die benodigd zijn voor de W-
installatie 
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Blok 7  
Kavel 22 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Entree 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Belinstallatie 
  
Onderdeel : Toilet 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
  
Onderdeel : Meterkast 
1,00 st Meterkast 
1,00 st Dubbele wandcontactdoos opbouw 
1,00 st Fornuisgroep 16a 
  
Onderdeel : Woonkamer/keuken 
3,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
4,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Wisselschakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
7,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Perilex wandcontactdoos fornuis 
5,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Kast 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Overloop 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Slaapkamer 1 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Loze leiding naar meterkast 
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 Blok 7  

Kavel 22 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Berging 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
  
Onderdeel : Badkamer 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Badkameraarding 
  
Onderdeel : Zolder 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Rookmelder nok zolder 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Enkelpolige schakelaar + wandcontactdoos opbouw 
1,00 st Voeding PV  
  
Onderdeel : Aansluitpunten elektra t.b.v. installatie W-installateur 

1,00 st 
Alle aansluitpunten elektra die benodigd zijn voor de W-
installatie 
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Blok 7  
Kavel 23 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Entree 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Belinstallatie 
  
Onderdeel : Toilet 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
  
Onderdeel : Meterkast 
1,00 st Meterkast 
1,00 st Dubbele wandcontactdoos opbouw 
1,00 st Fornuisgroep 16a 
  
Onderdeel : Woonkamer/keuken 
3,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
4,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Wisselschakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
7,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Perilex wandcontactdoos fornuis 
5,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Kast 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Overloop 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Slaapkamer 1 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Loze leiding naar meterkast 
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 Blok 7  

Kavel 23 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Berging 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
  
Onderdeel : Zolder 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Rookmelder nok zolder 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Enkelpolige schakelaar + wandcontactdoos opbouw 
1,00 st Voeding PV  
  
Onderdeel : Aansluitpunten elektra t.b.v. installatie W-installateur 

1,00 st 
Alle aansluitpunten elektra die benodigd zijn voor de W-
installatie 
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Blok 7  
Kavel 24 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Entree 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Belinstallatie 
  
Onderdeel : Toilet 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
  
Onderdeel : Meterkast 
1,00 st Meterkast 
1,00 st Dubbele wandcontactdoos opbouw 
1,00 st Fornuisgroep 16a 
  
Onderdeel : Woonkamer/keuken 
3,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
4,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Wisselschakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
7,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Perilex wandcontactdoos fornuis 
5,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Kast 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Overloop 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Slaapkamer 1 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
  
 
 
 
 
  



 

 

Technische omschrijving – Elektra - per kavel Plan Postels Huufke Vessem 

 17 oktober 2022  Pagina 50 van 78 

 

 Blok 7  

Kavel 24 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Berging 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
  
Onderdeel : Badkamer 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Badkameraarding 
  
Onderdeel : Zolder 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Rookmelder nok zolder 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Enkelpolige schakelaar + wandcontactdoos opbouw 
1,00 st Voeding PV  
  
Onderdeel : Aansluitpunten elektra t.b.v. installatie W-installateur 

1,00 st 
Alle aansluitpunten elektra die benodigd zijn voor de W-
installatie 
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Blok 7  
Kavel 25 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Entree 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Belinstallatie 
  
Onderdeel : Toilet 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
  
Onderdeel : Meterkast 
1,00 st Meterkast 
1,00 st Dubbele wandcontactdoos opbouw 
1,00 st Fornuisgroep 16a 
  
Onderdeel : Woonkamer/keuken 
3,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
4,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Wisselschakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
7,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Perilex wandcontactdoos fornuis 
5,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Kast 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Overloop 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Slaapkamer 1 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Loze leiding naar meterkast 
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 Blok 7  

Kavel 25 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Berging 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
  
Onderdeel : Badkamer 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Badkameraarding 
  
Onderdeel : Zolder 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Rookmelder nok zolder 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Enkelpolige schakelaar + wandcontactdoos opbouw 
1,00 st Voeding PV  
  
Onderdeel : Aansluitpunten elektra t.b.v. installatie W-installateur 

1,00 st 
Alle aansluitpunten elektra die benodigd zijn voor de W-
installatie 
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Blok 7  
Kavel 26 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Entree 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Belinstallatie 
  
Onderdeel : Toilet 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
  
Onderdeel : Meterkast 
1,00 st Meterkast 
1,00 st Dubbele wandcontactdoos opbouw 
1,00 st Fornuisgroep 16a 
  
Onderdeel : Woonkamer/keuken 
3,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
4,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Wisselschakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
7,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Perilex wandcontactdoos fornuis 
5,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Kast 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Overloop 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Slaapkamer 1 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Loze leiding naar meterkast 
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 Blok 7  

Kavel 26 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Berging 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
  
Onderdeel : Badkamer 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Badkameraarding 
  
Onderdeel : Zolder 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Rookmelder nok zolder 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Enkelpolige schakelaar + wandcontactdoos opbouw 
1,00 st Voeding PV  
  
Onderdeel : Aansluitpunten elektra t.b.v. installatie W-installateur 

1,00 st 
Alle aansluitpunten elektra die benodigd zijn voor de W-
installatie 

  
Onderdeel : Achterpadverlichting 
6,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
6,00 st Lightronics Hogro (armatuur) 
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Blok 8  
Kavel 27 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Entree 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
3,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Belinstallatie 
  
Onderdeel : Toilet 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
  
Onderdeel : Meterkast 
1,00 st Meterkast 
1,00 st Dubbele wandcontactdoos opbouw 
  
Onderdeel : Woonkamer/keuken 
3,00 st Centraaldoos in beton 
3,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
7,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
1,00 st Perilex wandcontactdoos fornuis 
3,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Berging 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Buitenberging 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Wisselschakelaar + dubbele wandcontactdoos opbouw 
  
Onderdeel : Overloop 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Slaapkamer 1 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
4,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Slaapkamer 2 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
3,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
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 Blok 8  

Kavel 27 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Kleedruimte 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Slaapkamer 3 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
3,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Badkamer 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Badkameraarding 
  
Onderdeel : Zolder 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Rookmelder nok zolder 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wisselschakelaar + wandcontactdoos opbouw (1 combi) 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
1,00 st Voeding PV 
  
Onderdeel : Aansluitpunten elektra t.b.v. installatie W-installateur 

1,00 st 
Alle aansluitpunten elektra die benodigd zijn voor de W-
installatie 
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Blok 9  
Kavel 28 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Entree 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
3,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Belinstallatie 
  
Onderdeel : Toilet 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
  
Onderdeel : Meterkast 
1,00 st Meterkast 
1,00 st Dubbele wandcontactdoos opbouw 
  
Onderdeel : Woonkamer/keuken 
3,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
4,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
7,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
1,00 st Perilex wandcontactdoos fornuis 
3,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Buitenberging 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Wisselschakelaar + dubbele wandcontactdoos opbouw 
  
Onderdeel : Overloop 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Toilet 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
  
Onderdeel : Badkamer 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Badkameraarding 
  
Onderdeel : Slaapkamer 1 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
3,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
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 Blok 9  

Kavel 28 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Slaapkamer 2 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
3,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Trapkast 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Slaapkamer 3 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Zolder 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Rookmelder nok zolder 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wisselschakelaar + wandcontactdoos opbouw (1 combi) 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
1,00 st Voeding PV  
  
Onderdeel : Aansluitpunten elektra t.b.v. installatie W-installateur 

1,00 st 
Alle aansluitpunten elektra die benodigd zijn voor de W-
installatie 
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Blok 9  
Kavel 29 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Entree 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
3,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Belinstallatie 
  
Onderdeel : Toilet 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
  
Onderdeel : Meterkast 
1,00 st Meterkast 
1,00 st Dubbele wandcontactdoos opbouw 
  
Onderdeel : Woonkamer/keuken 
3,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
4,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
7,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
1,00 st Perilex wandcontactdoos fornuis 
3,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Buitenberging 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Wisselschakelaar + dubbele wandcontactdoos opbouw 
  
Onderdeel : Overloop 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Toilet 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
  
Onderdeel : Badkamer 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Badkameraarding 
  
Onderdeel : Slaapkamer 1 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
3,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
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 Blok 9  

Kavel 29 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Slaapkamer 2 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
3,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Trapkast 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Slaapkamer 3 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Zolder 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Rookmelder nok zolder 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wisselschakelaar + wandcontactdoos opbouw (1 combi) 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
1,00 st Voeding PV 
  
Onderdeel : Aansluitpunten elektra t.b.v. installatie W-installateur 

1,00 st 
Alle aansluitpunten elektra die benodigd zijn voor de W-
installatie 
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Blok 10  
Kavel 30 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Entree 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
3,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Belinstallatie 
  
Onderdeel : Toilet 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
  
Onderdeel : Meterkast 
1,00 st Meterkast 
1,00 st Dubbele wandcontactdoos opbouw 
  
Onderdeel : Woonkamer/keuken 
3,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
4,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
7,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
1,00 st Perilex wandcontactdoos fornuis 
3,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Buitenberging 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Wisselschakelaar + dubbele wandcontactdoos opbouw 
  
Onderdeel : Overloop 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Toilet 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
  
Onderdeel : Badkamer 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Badkameraarding 
  
Onderdeel : Slaapkamer 1 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
3,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
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 Blok 10  

Kavel 30 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Slaapkamer 2 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
3,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Trapkast 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Slaapkamer 3 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Zolder 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Rookmelder nok zolder 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wisselschakelaar + wandcontactdoos opbouw (1 combi) 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
1,00 st Voeding PV  
  
Onderdeel : Aansluitpunten elektra t.b.v. installatie W-installateur 

1,00 st 
Alle aansluitpunten elektra die benodigd zijn voor de W-
installatie 
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Blok 10  
Kavel 31 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Entree 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
3,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Belinstallatie 
  
Onderdeel : Toilet 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
  
Onderdeel : Meterkast 
1,00 st Meterkast 
1,00 st Dubbele wandcontactdoos opbouw 
  
Onderdeel : Woonkamer/keuken 
3,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
4,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
7,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
1,00 st Perilex wandcontactdoos fornuis 
3,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Buitenberging 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Wisselschakelaar + dubbele wandcontactdoos opbouw 
  
Onderdeel : Overloop 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Toilet 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
  
Onderdeel : Badkamer 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Badkameraarding 
  
Onderdeel : Slaapkamer 1 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
3,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
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 Blok 10  

Kavel 31 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Slaapkamer 2 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
3,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Trapkast 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Slaapkamer 3 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Zolder 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Rookmelder nok zolder 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wisselschakelaar + wandcontactdoos opbouw (1 combi) 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
1,00 st Voeding PV  
  
Onderdeel : Aansluitpunten elektra t.b.v. installatie W-installateur 

1,00 st 
Alle aansluitpunten elektra die benodigd zijn voor de W-
installatie 
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Blok 11  
Kavel 32 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Entree 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
3,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Belinstallatie 
  
Onderdeel : Toilet 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
  
Onderdeel : Meterkast 
1,00 st Meterkast 
1,00 st Dubbele wandcontactdoos opbouw 
  
Onderdeel : Woonkamer/keuken 
3,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
4,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
7,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
1,00 st Perilex wandcontactdoos fornuis 
3,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Buitenberging 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Wisselschakelaar + dubbele wandcontactdoos opbouw 
  
Onderdeel : Overloop 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Toilet 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
  
Onderdeel : Badkamer 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Badkameraarding 
  
Onderdeel : Slaapkamer 1 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
3,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
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 Blok 11  

Kavel 32 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Slaapkamer 2 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
3,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Trapkast 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Slaapkamer 3 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Zolder 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Rookmelder nok zolder 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wisselschakelaar + wandcontactdoos opbouw (1 combi) 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
1,00 st Voeding PV  
  
Onderdeel : Aansluitpunten elektra t.b.v. installatie W-installateur 

1,00 st 
Alle aansluitpunten elektra die benodigd zijn voor de W-
installatie 
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Blok 11  
Kavel 33 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Entree 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
3,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Belinstallatie 
  
Onderdeel : Toilet 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
  
Onderdeel : Meterkast 
1,00 st Meterkast 
1,00 st Dubbele wandcontactdoos opbouw 
  
Onderdeel : Woonkamer/keuken 
3,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
4,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
7,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
1,00 st Perilex wandcontactdoos fornuis 
3,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Berging 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Overloop 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Toilet 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
  
Onderdeel : Badkamer 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Badkameraarding 
  
Onderdeel : Slaapkamer 1 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
3,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
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 Blok 11  

Kavel 33 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Slaapkamer 2 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
3,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Trapkast 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Slaapkamer 3 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
3,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Zolder 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Rookmelder nok zolder 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wisselschakelaar + wandcontactdoos opbouw (1 combi) 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
1,00 st Voeding PV  
  
Onderdeel : Aansluitpunten elektra t.b.v. installatie W-installateur 

1,00 st 
Alle aansluitpunten elektra die benodigd zijn voor de W-
installatie 
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Blok 13  
Kavel 41 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Entree 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
3,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Belinstallatie 
  
Onderdeel : Toilet 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
  
Onderdeel : Meterkast 
1,00 st Meterkast 
1,00 st Dubbele wandcontactdoos opbouw 
  
Onderdeel : Trapkast 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Woonkamer/keuken 
3,00 st Centraaldoos in beton 
3,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
7,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
1,00 st Perilex wandcontactdoos fornuis 
3,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Bijkeuken 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
  
Onderdeel : Berging 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Overloop 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Slaapkamer 1 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
4,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
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 Blok 13  

Kavel 41 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Slaapkamer 2 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Slaapkamer 3 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Badkamer 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Badkameraarding 
  
Onderdeel : Zolder 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Rookmelder nok zolder 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wisselschakelaar + wandcontactdoos opbouw (1 combi) 
1,00 st Voeding PV  
  
Onderdeel : Aansluitpunten elektra t.b.v. installatie W-installateur 

1,00 st 
Alle aansluitpunten elektra die benodigd zijn voor de W-
installatie 
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Blok 14  
Kavel 42 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Entree 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Belinstallatie 
  
Onderdeel : Toilet 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
  
Onderdeel : Meterkast 
1,00 st Meterkast 
1,00 st Dubbele wandcontactdoos opbouw 
  
Onderdeel : Woonkamer/keuken 
3,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
3,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Wisselschakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
7,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
1,00 st Perilex wandcontactdoos fornuis 
3,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Portaal 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Slaapkamer 1 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
3,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Badkamer 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Badkameraarding 
  
Onderdeel : Berging 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
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Blok 14  

Kavel 42 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Buitenberging 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Trapkast 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Overloop 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Kast 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Slaapkamer 2 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
3,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Berging 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Badkamer 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Badkameraarding 
  
Onderdeel : Slaapkamer 3 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Slaapkamer 4 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
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Blok 14  

Kavel 42 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Zolder 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Rookmelder nok zolder 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wisselschakelaar + wandcontactdoos opbouw (1 combi) 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
1,00 st Voeding PV  
Onderdeel : Aansluitpunten elektra t.b.v. installatie W-installateur 

1,00 st 
Alle aansluitpunten elektra die benodigd zijn voor de W-
installatie 
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Blok 14  
Kavel 43 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Entree 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
3,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Belinstallatie 
  
Onderdeel : Toilet 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
  
Onderdeel : Meterkast 
1,00 st Meterkast 
1,00 st Dubbele wandcontactdoos opbouw 
  
Onderdeel : Woonkamer/keuken 
3,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
4,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
7,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
1,00 st Perilex wandcontactdoos fornuis 
3,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Buitenberging 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Wisselschakelaar + dubbele wandcontactdoos opbouw 
  
Onderdeel : Overloop 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Toilet 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
  
Onderdeel : Badkamer 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Badkameraarding 
  
Onderdeel : Slaapkamer 1 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  



 

 

Technische omschrijving – Elektra - per kavel Plan Postels Huufke Vessem 

 17 oktober 2022  Pagina 75 van 78 

 

 Blok 14  

Kavel 43 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Slaapkamer 2 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
3,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Slaapkamer 3 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Zolder 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Rookmelder nok zolder 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wisselschakelaar + wandcontactdoos opbouw (1 combi) 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
1,00 st Voeding PV  
  
Onderdeel : Aansluitpunten elektra t.b.v. installatie W-installateur 

1,00 st 
Alle aansluitpunten elektra die benodigd zijn voor de W-
installatie 
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Blok 14  
Kavel 44 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Entree 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Belinstallatie 
  
Onderdeel : Toilet 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
  
Onderdeel : Meterkast 
1,00 st Meterkast 
1,00 st Dubbele wandcontactdoos opbouw 
  
Onderdeel : Woonkamer/keuken 
3,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
3,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Wisselschakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
7,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
1,00 st Perilex wandcontactdoos fornuis 
3,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Portaal 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wandlichtpunt buiten (exclusief armatuur) 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Slaapkamer 1 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
3,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Badkamer 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Badkameraarding 
  
Onderdeel : Berging 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
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Blok 14  

Kavel 44 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Buitenberging 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Wisselschakelaar + dubbele wandcontactdoos opbouw 
  
Onderdeel : Trapkast 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Overloop 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Rookmelder op centraaldoos 
1,00 st Koppeling rookmelders 
2,00 st Wisselschakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Kast 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Slaapkamer 2 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
3,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Berging 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
1,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
  
Onderdeel : Badkamer 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Wandlichtpunt binnen 
2,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Badkameraarding 
  
Onderdeel : Slaapkamer 3 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
  
Onderdeel : Slaapkamer 4 
1,00 st Centraaldoos in beton 
1,00 st Enkelpolige schakelaar inbouw 
2,00 st Dubbele wandcontactdoos inbouw 
1,00 st Loze leiding naar meterkast 
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 Blok 14  

Kavel 44 Elektrische installatie 
Aantal Ehd Omschrijving 
  
Onderdeel : Zolder 
1,00 st Plafondlichtpunt (buis uit plafond) 
1,00 st Rookmelder nok zolder 
1,00 st Koppeling rookmelders 
1,00 st Wisselschakelaar + wandcontactdoos opbouw (1 combi) 
2,00 st Enkele wandcontactdoos inbouw op aparte groep 
1,00 st Voeding PV  
  
Onderdeel : Aansluitpunten elektra t.b.v. installatie W-installateur 

1,00 st 
Alle aansluitpunten elektra die benodigd zijn voor de W-
installatie 


